Atlikty darby sarasas

) Atlikta per | Atlikta per | Atlikta per | Atlikta per )
Eil. . Atlikta per
Darby pavadinimas 2012 m. | 2012 m. Il | 2012 m. 1l | 2012 m. IV
Nr. .. . .. . 2012 metus
ketvirtj ketvirtj ketvirtj ketvirtj
1 Silumos punkto sklendZiy ir ventiliy prieZiira, jy rieboksliy 2 kartus per | 2 kartus per |2 kartus per| 2 kartus per| 2 kartus per
" |paverzimas, paprastasis remontas. savaite savaite savaite savaite savaite

2. |Silumokaiéiy sandarumo tikrinimas 129 129 129 129 516

3. |Vamazdyny ir armatiros izoliacijos atklirimas 36 18 10 0 64

4. |Sildymo sistemy plovimas 0 0 22 26 48

5. |Karsto vandens sistemy plovimas 0 0 22 26 48

6. |Silumokaiciy plovimas 0 0 33 20 53

7. |Silumos punkty ir $ildymo sistemy hidrauliniai bandymai 0 0 144 0 144

8. Slldy.m.o ir k.arsto v.ar.mdens sistemy sezoninis arba poavarinis 220 113 52 340 295
paleidimas ir nuorinimas

9. |Manometry metrologiné patikra 0 288 0 0 288
Atsiskait T kait otai Kimo ir i

10. siskaitomyjy S.I umos apskai Of prietaisy veikimo ir jy 432 368 336 407 1543
plomby kontrolé, rodmeny nuraSsymas

11. |Salto vandens skaitikliy prie$ $ilumokaicius nura$ymas 354 330 330 354 1368

12. (Filtry ir purvo rinktuvy plovimas ir valymas 1296 1296 1296 1296 5184

13. |Silumos punkty parametry nustatymas ir keitimas 300 153 20 204 677

14. [Nuorinimo ventiliy keitimas 30 8 20 141 199

trikimuy Sil ir karst ist lokalizavi i

5. S.u I.‘I m?q Sildymo ir karSto vandens sistemose lokalizavimas ir 17 5 0 53 75
likvidavimas

16. Kiaur.q' radiatoriy ar vonios Sildytuvy remontas, jy nuémimas ir 2 22 16 43 88
pakeitimas
Blogai Sylanciy radiatori ios Sildyt Sild fekt

17, o.?a'l Sylanciy radiatoriy ar vonios Sildytuvy Sildymo efekto 196 81 52 340 660
atkdrimas
Sugedusios Silumos punkty jrangos parinkimas, montavimas,

18. . . .. 7 5 8 12 32
paleidimas ir derinimas
< 2 kart 2 kart 2 kart 2 kart 2 kart

19. [Silumos punkto pastovi techniné prieZitira pagal reikalavimus Artus per SLES PE SLES PEX SLES PEX artus per

savaite

savaite

savaite

savaite

savaite




